中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区
UPS不间断电源及蓄电池组巡检服务
一、技术要求
1、完全了解现场设备情况，每个月对全院的UPS不间断电源及附带的蓄电池组进行统计核查。
2、对全院涉及到的UPS不间断电源及附带的蓄电池组定期进行巡检保养，包括但不仅限于除尘、电压检测、温度检测等。
3、巡检频率为每月一次。
4、对于条件允许的位置，每年需对UPS不间断电源及附带的蓄电池组进行两次全面除尘服务。
5、要求巡检服务在每个月28号前完成，每次都要求双人巡检。
6、要求做好重大节假日、客户活动日的巡检、保障。
7、要求及时做好应急服务，紧急告警、故障处理，必要时要求30分钟到场处理。
8、要求每个月出具UPS巡检报告并加盖厂商公章。
9、在巡检过程中发现设备有故障需要维修，单次维修费用小于或等于一千时，该费用由服务商承担，若单次维修费用超一千则院方承担。
二、资质要求
1、服务商成立至少3年以上。
[bookmark: _GoBack]2、服务商具有安全生产许可证
3、服务商项目团队需：
1）提供固定的1名项目经理，工作年限3年及以上。
2）提供3名技术负责人，工作年限2 年及以上，具备电工作业证。
3）项目团队技术人员中有设备厂家认证的UPS工程师证书。
以上人员需提供证书及资质复印件，提供相关人员连续6个月社保缴费证明。
4、服务商提供近三年同类项目业绩案例，提供复印件。
三、服务对象包括检验科、GCP、手术室、ICU等共计28台设备，详细列表如下：

	序号
	位置
	科室
	UPS品牌
	产品型号
	容量
	数量
	电池品牌
	容量
	数量

	1
	6#4层信息中心
	信息中心机房
	艾特网能
	祁连 UM-4000TAL-FF/5-1
	400KVA
	2
	理士
	250AH
	272

	2
	6#B1  S弱电间（6-B1-037）
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0200TEL
	20KVA
	1
	理士
	150AH
	32

	3
	6#B1  N弱电间（6-B1-023）
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0200TEL
	20KVA
	1
	理士
	150AH
	32

	4
	7#楼B1层汇聚机房（7-B1-053）
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0400TEL
	40KVA
	1
	理士
	150AH
	40

	5
	7#B1 S弱电间（7-B1-059)
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0200TEL
	20KVA
	1
	理士
	150AH
	32

	6
	5#B1夹层S弱电间（5-B2-506)
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0400TEL
	40KVA
	1
	理士
	150AH
	32

	7
	5#B1夹层N弱电间（5-B2-232）
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0400TEL
	40KVA
	1
	理士
	150AH
	32

	8
	307质子区（5-B2-012对面）
	
	施耐德
	SPM10KL
	10KVA
	2
	施耐德
	26AH
	32

	9
	（5-B1-037 质子区）
	
	艾特网能
	
	40KVA
	1
	理士
	150AH
	32

	10
	（5-B1-029 质子区）
	
	施耐德
	E3MUPS89KH
	80KVA
	1
	施耐德
	100AH
	32

	11
	5#B1层放疗中心B机房(5-B2 层）
	放疗中心B机房
	艾特网能
	祁连UM-1800TFL-FS/3
	120KVA
	2
	理士
	200AH
	136

	12
	（5-B1-123）
	楼宇智能化
	艾特网能
	昆仑 UE-0800TEL
	80KVA
	1
	理士
	150AH
	80

	13
	（5-B1-116）
	电话机房
	艾特网能
	昆仑 UE-0400TEL
	40KVA
	1
	理士
	150AH
	40

	14
	5-3-011（5-3-011）
	放疗中心机房
	艾特网能
	昆仑 UE-0800TEL
	80KVA
	2
	理士
	200AH
	80

	15
	52015（5-2-015）
	
	艾特网能
	昆仑 UE-0400TEL
	40KVA
	1
	理士
	150AH
	40

	16
	GCP房间（5-1-071）
	GCP房间
	施耐德
	E3MUPS60KH
	60KVA
	1
	施耐德
	100AH
	32

	17
	（6-3-070）
	检验科
	施耐德
	E3MUPS60KH
	40KVA
	1
	施耐德
	100AH
	32

	18
	（5-12-032）
	ICU
	维谛
	EXS 80KVA UPS 
	40KVA
	1
	维谛
	U12V360
	32

	19
	手术室（5-12-130）
	手术室
	维谛
	EXS 40KVA UPS 
	80KVA
	1
	维谛
	U12765P/B
	32

	20
	11-1003（11-1-003）
	锅炉房
	艾特网能
	科士达YDC9103-RT
	3KVA
	1
	理士
	65AH
	6

	21
	12-1007（12-1-007
	污水处理站
	艾特网能
	太行 UR-0030SCL
	3KVA
	1
	理士
	65AH
	6

	22
	垃圾站（13-1-007）
	垃圾站
	艾特网能
	太行 UR-0030SCL
	3KVA
	1
	理士
	65AH
	6

	23
	液冷站（10-1-002）
	液氧站
	艾特网能
	太行 UR-0030SCL
	3KVA
	1
	理士
	65AH
	6

	24
	东大门门卫
	东大门门卫
	艾特网能
	太行 UR-0060SCL
	6KVA
	1
	理士
	65AH
	8













